
Wasseranalysen für Fassungseigentümer  DK Lütisburg

Wasser-
temperatur

Probe-
datum pH-Wert Elektr 

Leitfähigkeit
Schüttung NitratTrübung Gesamt-

härte
Chlorid

°C uS/cml/min mg NO3-/lTE/F °fH mg Cl-/l

Keimzahl E. Coli Entero-
kokken

Chemische Parameter Bakteriologische ParameterPhysikalische ParameterObjektbezeichnung

Oxidier-
barkeit

mg KMnO4/l

7.71 6408.3Lütisburg Quellen Gesamt vor UV11.01.2016

7.23 63665 11.30.1 38.1 1 09.6 4.0 03.2Lütisburg Quellen Gesamt vor UV28.01.2016

7.23 63665 0.1 10 010.4 0Lütisburg Quellen Gesamt nach U28.01.2016

7.23 750 0.3 1 08.7 0Gemeindehaus Lütisburg, Flawiler08.02.2016

7.33 659 0.1 10 07.9 0Scherrer Albin, Grünhügel 56, Lüti08.02.2016

7.45 64270 9.7Lütisburg Quellen Gesamt vor UV01.03.2016

7.31 64965 10.3Lütisburg Quellen Gesamt vor UV11.04.2016

7.20 64060 10.0Lütisburg Quellen Gesamt vor UV10.05.2016

7.29 63566 0.2 23 010.9 0Lütisburg Quellen Gesamt nach U17.05.2016

7.28 724 0.3 0 013.9 0Gemeindehaus Lütisburg, Flawiler17.05.2016

7.29 673 0.2 2 011.6 0Reservoir Steig17.05.2016

7.24 63865 11.9Lütisburg Quellen Gesamt vor UV13.06.2016

7.26 64065 12.1Lütisburg Quellen Gesamt vor UV11.07.2016

7.21 63670 12.8Lütisburg Quellen Gesamt vor UV15.08.2016

7.33 63772 0.0 8 013.0 0Lütisburg Quellen Gesamt nach U22.08.2016

7.45 641 0.1 2 017.8 0Gemeindehaus Lütisburg, Flawiler22.08.2016

7.19 64167 12.6Lütisburg Quellen Gesamt vor UV06.09.2016

7.21 64467 12.8Lütisburg Quellen Gesamt vor UV21.09.2016

7.31 64566 0.0 2 011.9 0Lütisburg Quellen Gesamt nach U05.11.2016

7.30 670 0.0 1 014.7 0Gemeindehaus Lütisburg, Flawiler05.11.2016

7.34 700 0.0 1 013.2 0Reservoir Steig05.11.2016

Mittelwert

Minimum

Maximum

Amplitude

656 11.37.30

7.9 635 11.37.19

17.8 750 11.37.71

9.9 115 0.00.52
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